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1 UvoD
1.1 Tento protokol o klasifikaci urCuje klasifikaci vyrobku Traplast v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-1:2019.

1.2 Tento protokol o klasifikaci ma 3 strany a mlze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1 Vseobecné

Vyrobek - tyéové profily a desky z recyklovaného plastu Traplast - je vyrabén firmou TRANSFORM a.s.
Lazné Bohdanec, Na LuZci 659, 533 41 Lazné Bohdaneé, Ceské republika. Pouziva se pro oploceni
a ohrady, pochozi plochy venkovnich teras, prvky ustajeni a ostatni prvky pro Zivogi$nou vyrobu, jako
zahradni dopliky.

2.2 Popis vyrobku

Traplast je vyrabén s objemovou hmotnosti 970 kg/m3 v tioudtkach od 28 mm do 92 mm a plogné
hmotnosti od 27,16 kg/m?2 do 89,24 kg/m? z vyttidéného plastového odpadu z komunainich zdrojil, kdy
95 % materialu tvofi polyolefiny, 3 % styrenové plasty, 2 % ostatni plasty. Vyrobek obsahuje od 95 %
do 99,5 % hmotnosti organickych latek.

3 PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly

Jméno laboratofe Objednatel | Cislo protokolu | Zkugebni postup

Adresa protokolu o zkou$ce | Datum vydani
Cislo akreditace

PAVUS, a. s. TRANSFORM a.s. Lézné Pr-20-1.035 | CSN EN ISO 11925-2:2011

Veseli nad Luznicf | Bohdaned¢
AZL 6 1026 Na Luzci 659 2020-04-09
) 533 41 L&zné Bohdanec
Ceska republika
3.2 Vysledky
Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr le: :::;k Pramérny Parametr splnéni
kontinualni
parametr

CSNEN ISO 11925-2 | Fs <150 mm do 20 s 6 - ano (E)
Expozice povrchu nezapéleni filtraéniho papiru 6 - ano (E)
Tloustka 28 mm

CSN EN /SO 11925-2 | Fs <150 mm do 20 s 6 - ano (E)
Expozice hrany nezapéleni filtraéniho papiru 6 - ano (E)
Tloustka 28 mm
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Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr zl': :fg;k Praimérny I Parametr spinéni
kontinualni
parametr
CSN EN ISO 11925-2 | Fs <150 mm do 20 s 6 - ano (E)
Expozice povrchu nezapdleni filtraéniho papiru 6 - ano (E)
_ Tloustka 60 mm

CSN EN ISO 11925-2 | Fs <150 mm do 20 s 6 - ano (E)
Expozice hrany nezapaleni filtraéniho papiru 6 - ano (E)
TlouStka 60 mm

4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE
4.1 Klasifika¢ni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s élankem 11, CSN EN 13501-1:2019.

4.2 Klasifikace
Vyrobek — Traplast - je v souladu s jeho chovanim pfi zkouskach reakce na oheit klasifikovan jako:

Klasifikace reakce na oheri: E

4.3 Oblast aplikace
Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Vlastnosti uvedené v &lanku 2.2 tohoto protokolu bez omezeni tloustky.

Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone&ného pouziti:

Vyrobek Traplast - je ur¢en k pouziti pro oploceni a ohrady, pochozi plochy venkovnich teras, prvky
ustajeni a ostatni prvky pro Zivo¢inou vyrobu, jako zahradni doplriky.

5 OMEZENI

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Zkusebni laboratof proto nema Zadnou U&ast na pfipravé vzorkl vyrobku pro zkousku, i kdyz, na
vyzadani vyrobce, poskytuje vhodné osvédéeni, Ze provadél sledovani pfipravy vzorkd pro zkous$ky.

Tato klasifikace je platna, pokud nedo$lo ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mize poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Vypracoval: Schvalil:

Ing. Pavla HEJNA > Ing./Jaroslay DUFEK.







